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檢項(Check Item) 測值(Measured Value) 最大限值(Maximum Limit)
取樣地點 108 編號

濁度(NTU) 0.2 2
色度(鉑鈷單位) <5 5

臭味 無 --
pH值 7.6 6.0-8.5

自由有效餘氯mg/L 0.43 0.20-1.0
大腸桿菌群 (CFU/100毫升) <1 6

總菌落數 (CFU/毫升) <1 100
水溫(℃) 26.7 --

備註 鶯歌區德昌二街 地點


